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INFORME D'ASSAIG

DADES GENERALS:

DADES SOL·LICITANT:

MOSTRA PRESA PER:
DATA DE PRESA DE MOSTRA:

PROCEDIMENT DE PRESA:

TIPUS DE MOSTRA:

LOCALITAT:

IDENTIFICACIÓ:

CODI MOSTRA / INFORME:

DATA RECEPCIÓ MOSTRA:

DATA VALIDACIÓ ANÀLISI:

DATA INICI ANÀLISI:

SOREA CUBELLES

29/08/2019

19-11261

PG01C10 (acreditat)

ZONA ABASTAMENT:

MUNICIPI:

Aigua de consum humà RD140/03

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l’abast d’acreditació d’ENAC

VERSIÓ D'INFORME:

Laboratori d'EMATSA

C. Sumella, 1

Cubelles

CUBELLES - SOREA CUBELLES

CUBELLES

CUBELLES

Xarxa  (Av. 11 de Setembre - Les Roses)

08880

1

29/08/2019

29/08/2019  13:35

30/08/2019

PARÀMETRES TÈCNICA/PROCEDIMENT
V.P.

RD140/2003

INCERTESA

EN EL V.P.
RESULTAT UNITATS

INDICADORS

0,97Clor lliure (in situ) Espectrofotometria / PNA220 mg/L15%0,2 / 1

<0,2Terbolesa (in situ) Nefelometria / PNA245 UNF30%<= 5

30/08/2019

OBSERVACIONS:

Dolors Martínez Peral Ginés Sánchez Pérez

RESPONSABLE UNITAT 

TECNICA DE LABORATORI

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'analisi quantitatius i acreditats es troba a disposició del client.

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

Tarragona,
CAP DE SERVEI

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

El Laboratori d’EMATSA està habilitat per l’OAEC, en l’àmbit sectorial d’aigües, com a Laboratori amb el codi 048-LA-AIG-R

El Laboratori d’EMATSA està habilitat per l’OAEC, en l’àmbit sectorial d’aigües, com a Entitat Col·laboradora amb el codi 048-EC-AIG-R

Muntanyeta S.Pere i S.Pau, s/n - 43007 Tarragona

Tel. 977 25 09 12

1 1/

LABORATORISEU SOCIAL

Ctra. N-240, km 3 - 43130 Tarragona

Tel. 977 29 30 00


